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FORELEGGING AV TILTAK 
Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold til 
vilkårene i konsesjonen. Viser til NVE veileder for bygging av anlegg i medhold av områdekonsesjon:   

 «Anlegg som etableres i medhold av områdekonsesjon er omfattet av plandelen i plan og bygningsloven, og kan 
ikke etableres i strid med gjeldende arealplaner. Når en kommune blir forelagt planer om elektriske 
fordelingsanlegg må den vurdere om tiltaket er i strid med gjeldende arealplan eller ikke. Elektriske anlegg bygget 
innen områdekonsesjonen er unntatt fra byggesaksdelen av plan og bygningsloven, jfr. forskrift om byggesak 
(SAK10) §4-3c.»   

Hvis Etne kommune kommer frem til at denne foreleggingen krever dispensasjon eller endring i forhold 
til kommunale arealplaner, håper vi at foreleggingen da kan behandles som dispensasjonssøknad.  
 
Fra konsesjonær  
 Fagne AS 
Postadresse 
 Postboks 2015, 5504 Haugesund 
Anleggenes beliggenhet 
 Etne Kommune  

 
BESKRIVELSE AV ANLEGGET  
 
Denne foreleggingen gjelder en 22 kV-ledning som må bygges i forbindelse med utbygging av Skromme, 
Kvernhuselva og Bordalen kraftverk med tilknytning til ny Tysse transformatorstasjon på nordsiden av 
Åkrafjorden.  

Dette prosjektet henger sammen med: 

 Nytt kraftverk/transformatorstasjon på Tysse. NVE har gitt anleggskonsesjon til dette. 
 Ny og oppgradert 22kV-ledning mellom Mosnes og Tysse. Forelagt og godkjente planer. 
 Utbygging av flere småkraftverk i områdene Rullestad, Skromme, Tysse, Eikemo, Djuve og 

Miljeteig, som NVE har gitt konsesjon til. 

Ferdig anlegg vil medføre en vesentlig bedring i forsyningssikkerheten til Mowi sitt anlegg i Fjæra. 

 
 
 



 
 

  Side 2 
 
 

 
BEGRUNNELSE  
 
NVE har gitt konsesjon til flere småkraftverk ved Rullestad og Skromme. De har også gitt konsesjon til en 
ny transformatorstasjon på Tysse, ny 132 kV-ledning mellom Tysse og Storbjørnlistøl og koblingsanlegg 
på Storbjørnlistøl. 

For å få ut produksjonen fra de konsesjonsgitte småkraftverkene frem til trafostasjonen på Tysse, må det 
bygges en ny 22 kV-forbindelse mellom Tysse og Skromme. Eksisterende 22 kV-nett mellom Fjæra og 
Skromme har ikke nok overføringskapasitet til innmating av nye Skromme, Kvernhuselva og Bordalen 
kraftverk. I tillegg må det legges en ny sjøkabel mellom Fjæra og Lyngneset. Denne kobles til planlagt 
22kV-ledning mellom Mosnes (Lyngneset) og Tysse som tidligere er forelagt.  

Den nye ledningen er vurdert som samfunnsøkonomisk riktig ut fra spenningskvalitet, energitap og 
investeringskostnader. 

SJØKABEL 
Fra Lengde- m Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Fjæra 3080 24 22 2x3 240 CU 
Til Kabelgrøft - m Rettighetsbelte - m  Aktes satt i drift - dato 

Lyngneset     2027 
 
 
LUFTLEDNING 
Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Rullestad 1.90 24 22 3 x Feral 150 26/7 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Skromme 16-18 16 Vedlegg 1  2026 
 
 
JORDKABEL 
Fra Kabelgrøft - m Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Fjæra  2903 24 22 2x3TSLF 630 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Halvfjordingen 6 3 Vedlegg 2  2026 
 Fra Kabelgrøft - m Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Halvfjordingen 353 24 22 1x3TSLF 400 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Rullestad 6 3 Vedlegg 2 2026 
Fra Kabelgrøft - m Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Rullestad 271 24 22 1x3TSLF 400 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Endemast Rullestad 6 3 Vedlegg 2 2026 
Fra Kabelgrøft - m Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Rullestad 285 24 22 1x3TSLF 95 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Koblingspkt. Rullestad           6              3 Vedlegg 2 Eksisterende  
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Fra Kabelgrøft - m Nom.spenning - kV Driftspenning - kV Type og tverrsnitt - mm² 

Fjæra øst 267 24 22 1x3TSLF 400 mm² 
Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato 

Mowi 6 3 Vedlegg 2 2026 
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                
NETTSTASJONER 
Ref.nr.: Navn Størrelse KVA Driftsspenning – kV prim/sek kV/kV Type Aktes satt i drift 

-  Fjæra øst 100 22 22/0,23 Kiosk 2026 

Ref.nr.: Navn Størrelse KVA Driftsspenning – kV prim/sek kV/kV Type Aktes satt i drift 

- Halvfjordingen 200 22 22/0,23 Kiosk 2026 

Ref.nr.: Navn Størrelse KVA Driftsspenning – kV prim/sek kV/kV Type Aktes satt i drift 

- Rullestad 200 22 22/0,23 Kiosk 2026 

Ref.nr.: Navn Størrelse KVA Driftsspenning – kV prim/sek kV/kV Type Aktes satt i drift 

- Skromme 100 22 22/0,23 Kiosk 2026 

Nettstasjonen Halvfjordingen og Rullestad erstatter eksisterende nettstasjoner. Det blir sendt egen søknad 
om dispensasjon for byggegrense veg for alle nettstasjoner. 

FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER 
 
Det aller meste av planlagte kabler og luftledning vil ligge innenfor LNF- områder eller vegareal i 
kommuneplanen. I arealdelen av kommuneplanen er det avsatt følgende areal: 

- Fra planlagt landtak og frem til Fjæra øst, legges kabel innenfor LNF områder i bakkant av 
bebyggelse frem til Fjæra kapell. Ved Fjæra kapell er det fremtidige planer om utvidelse av grav og 
minnelund. Jordkabel er tenkt lagt i kant av og i kommunal veg i dette området. 

- Kryss av Fjæraelva. Ved kryss av Fjæraelva har vi vurdert ulike alternativer med graving og borehull 
under elvebunnen. SKL og Mowi er i gang med avbøtende tiltak for laksefisk i vassdraget. Det er 
planlagt en kanal i området der vi ønsket å krysse Fjæra elven. Da det er en viss usikkerhet rundt 
dette prosjektet, ønsker Fagne å krysse elven med en kabelbro nord for den kommunale broen. 
Broen er tenkt bygget som en fagverksbro. Skisse er vedlagt. Det sendes egen søknad med 
tegninger til Etne kommune.  

- Fra Fjæra øst og frem til kryss av bro (Austarheim) i retning Rullestad ønsker Fagne å legge kabelen 
nord for Fjæravegen frem til Fossheim og Gantaland. Dette vil redusere nærføring til Mowi sin 
vannledning og behovet for trafikkavvikling på Fjæravegen i byggeperioden.  
På deler av strekningen vil en få nærføring og kryssing av vannrør til Mowi. Normalt vil kablene 
legges med 1 meters avstand til vannrør. Fagne har opprettet kontakt med Mowi og vil ha en tett 
dialog i plan og anleggsfasen. Eksisterende 22kV-kabel ligger i felles grøft med vannledningen. 

- Brokryssing ved Austarheim er tenkt gjennomført ved å utvide støpt kabelkanal på bro. Egen 
søknad inkludert alle kabelføringer i og nær kommunal veg, sendes Etne kommune. 

- Ved Rullestadvatnet legges kabelen i gang-sykkelsti frem til den krysser under E134 ved 
Halvfjordingen. Kryss av E134 blir utført som borehull. Det sendes egen søknad til Statens 
vegvesen. 

- Fra Halvfjordingen og til Rullestad legges kabel langs Rullestadvegen innenfor LNF. Ved legging av 
kabel i dyrket mark vil Fagne ha en tett dialog med grunneier.  

- Luftledningen ligger i sin helhet innenfor LNF-område. 
- Mowi AS et inntaksrør for sjøvann og et overvannsrør som går ut i fjorden ved Fjæra. Sjøkabelen 

er plassert i god avstand til disse rørene. 
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- Åkrafjorden er en biled for skipstrafikk. Egen søknad sendes kystverket. 

Etne kommune må kontrollere at planlagt anlegg ikke kommer i konflikt med arealdelen i kommuneplanen. 
 
       
SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE 
 
Eksisterende 22kV-ledninger/ jordkabler har ikke nok overføringskapasitet for innmating av nye 
Skromme, Kvernhuselva og Bordalen kraftverk. Skal en få ut produksjonen fra de nye kraftverkene må det 
bygges ny ledning. 
Det nye linetverrsnittet er planlagt som samfunnsmessig økonomisk tverrsnitt ut fra spenningskvalitet, 
kapitaliserte energitap og investeringskostnader. Tiltakene vil også medføre bedre og sikrere strømforsyning 
til Mowi. 
 
ALTERNATIV 
 
Det er vurdert ulike alternative traseer og byggemetoder.  
Løsningen er valgt som den samfunnsøkonomisk beste basert på topografi, arealbruk, miljø og kostnad. 
 
 
GRUNNEIERINTERESSER 
 
Fagne AS har områdekonsesjon og allmenn forsyning i området. Fagne AS har kontaktet alle berørte 
grunneiere og ønsker å inngå minnelige avtaler for nytt båndlagt areal.  

 

MILJØ OG AREALBRUK 
 
Ved bygging med H-master og blanke liner vil byggeforbud og skogryddingsbelte bli på normalt 16 m bredde. 
Jordkabler vil båndlegge et areal på ca. 6m, målt 3m på hver side av kablene. 

- Transport og adkomst: 
Det vil ikke bli anlagt permanente anleggsveger som følge av tiltaket. Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e, gir Fagne tillatelse til motorferdsel i utmark i 
forbindelse med bygging, drift og sanering av ledningsanlegg. 

 

Ved oppslag i åpne kilder finner vi følgende: 

- Skog- og jordbruk: 
Ny trase med luftledning er lagt utenom full- og overflatedyrket jordbruksareal. Deler av sjø/ 
jordkabeltraser vil berøre noe dyrket og beitemark. For å redusere avlingstap og skader på 
drenering, vil transport og graving i dyrket mark foregå i samråd med grunneier. 
Ved etablering av grøft i dyrket mark skal matjord holdes adskilt fra resterende masser. 
Luftledningen går i terreng med middels og lavere boniteter og vil berøre lite drivverdig skog.   
For å redusere arealbruken er deler av trase lagt langs en traktorveg, samt det er lagt inn arealer 
der det ikke skal ryddes skog (0-belte). 

 
- Naturvernområde: 

Det er ingen registrerte eller planlagte naturvernområder nær anlegget. 
 

- Naturtyper etter DN-håndbok 13: 
I Naturbase er følgende registrert: 

 Landtak sjøkabel Fjæra vil berøre et område med Strandeng og strandsump (BN00042219 Lokalt 
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viktig).  Vårt inntrykk er at lokaliteten er påvirket noe i forbindelse med jordbruksaktivitet.  
                                    

 
-  Endemast Rullestad er plassert like utenfor Kvernhuselva naturbeitemark (ID 

VKU-NINFP2310114181, stor verdi). 
 

- Arter av nasjonal forvaltningsinteresse: 
I Naturbase og artsdatabanken finner vi følgende registeringer i området:                                                                   
Ved Fjæra er det registrert Lomvi (Kritisk), Hubro (sterkt truet), Horndykker (sårbar) Gråmåke 
(sårbar), Fiskemåke (sårbar), Granmeis (Sårbar), Grønnfink (sårbar). Lomvi er registrert som 
næringssøkende. Det er ikke registrert hekkeaktivitet for Hubro. Det er observert hekkeplass for 
kongeørn oppe i fjellet ved Fjæra. I dette området skal det legges jordkabel og vi ser det som lite 
sannsynlig at legging av kabel vil medføre særlig støy utover den aktivitet og trafikk som foregår 
ved Fjæra. 

Ved Rullestad er det registrert Vipe (kritisk trua), svartand(sårbar), Fiskemåke(sårbar), Gråmåke 
(sårbar), Grønnfink (sårbar). De fleste av disse artene er observert i tilknytting til kabeltrase. Blir 
det observert hekkende Vipe skal det gjøres tiltak. 

- Fjæraelva har en lakseførende strekning 1.1km. Ved å krysse elven med kabelbro unngår en tiltak i 
elvemasser. Anleggsarbeidet utføres på et tidspunkt med lav vannstand i elven, for å unngå 
avrenning elven. 

- Fiskeri.                                                                                                                                                                  
Det registrert lite fiske i områdene sjøkabelen er tenkt lagt. Sjøkabeltrase går igjennom et 
gytefelt for flere fiskearter, deriblant Torsk og Hyse. Fagne AS ønsker å ta hensyn til dette ved å 
legge kabelen høst 2027.                                                                                                                                         

- Det er registrert Ask, Alm og Lind ved Kvernhuselva, men det er ikke observert i eller tett på 
forelagt trase.  

- Fremmede arter                                                                                                                                                        
Det er registrert storskjegg (svært høy risiko) i nærheten av Fjæravegen. Planten er observert i 
nærheten av kabeltrase ved synfaring. Blir det observert storskjegg innenfor anleggsområdet skal 
den fjernes. (Følge beskrivelse for å unngå risiko for spredning) 

- Kantvegetasjon 

Sjøkabelen vil berøre noe kantvegetasjon, i landtaket ved Fjæra. Ved legging av kabelen vil vi anslå 
at det ryddes et belte på ca. 3m. Gravearbeidet utføres ved at topplaget legges til side og 
tilbakeføres for naturlig revegetering. For å få plass til kabelbro ved Fjæra øst må det fjernes noen 
grantrær i kant av elv. 

22 kV-luftledning vil krysse elver, bekker og vann på flere steder. De fleste kryssinger ligger i 
terreng med lave boniteter og sentvoksende skog og vi ser for oss at det aller meste av 
kantvegetasjon beholdes. I den grad det må ryddes skog for å opprettholde driftssikkerheten, skal 
kun de høyeste trærne fjernes. (eller kun kappes i toppen)  

- Kulturminner: 

Kabeltrase vil ligge i kommunal veg ved Fjæra kirke, og med god avstand til automatisk fredede 
kokegroper ved Gantland (id. 214860 og 214859-1). Ved Rullestad er det registrert flere 
kulturminner uten at disse vil komme i konflikt med planlagt trase. 
Kulturseksjonen i Vestland Fylkeskommune må vurdere om det er nødvendig med ytterligere 
undersøkelser. 
Det er ikke registrert arkeologiske funn på sjøbunnen. Data fra befaring av sjøbunnen med ROV 
kan om ønskelig oversendes Bergen sjøfartsmuseum. 
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- Friluftsliv 
Mellom Rullestad og Skromme går det en gammel postveg som regnes som et svært viktig 
friluftsområde. Endemast ved Skromme er plassert nord for endepunkt av vegen og kraftledningen 
vil i liten grad påvirke dette friluftsområdet. 

 
 
FORESPURTE ETATER 
Navn Adresse Postnr. og sted 
Etne Kommune    Sjoarvegen 2            5590 Etne 
post@etne.kommune.no 
 
Statsforvaltaren i Vestland 
Miljø og Klima Postboks 7310 5020 Bergen 
sfvlpost@statsforvalteren.no 
 
Vestland Fylkeskommune 
Kultur, idrett og inkludering Postboks 7900 5020 Bergen 
post@vlfk.no 
 
Bergen sjøfartsmuseum Postboks 7800 5020 Bergen 
postsjofart@museumvest.no 
     
Har dere kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. NVE’s veileder for 
bygging av anlegg i medhold av områdekonsesjon.  
 
Arbeidet med luftledning er påtenkt igangsatt 2026 og ferdigstilles 2027. 
 
 
 

 Kokstad, den 26. November 2025 

 
Torbjørn Finne 

 
VEDLEGG: 
1. Eiendomsinngrep og mastetyper 
2. Skisse kabelgrøft med inngrep 
3. Skisse Nettstasjoner 
4. Prinsippskisse kabelkanal i kommunal bro 
5. Skisse kabelbro kryssing av Fjæraelva 
6. Brev til grunneiere 
7. Grunneierliste 
8. Oversiktskart, 3415-KA-0002 
9. Trasekart, 3415-KA-0001 (bl.1-4)  
10. Trasekart sjøkabel, 3415-KA-0003 
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«Navn_eier» 
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«Postnr» 
 

Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad 
Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen 

 
T +47 55 11 60 40 
firmapost@josok.no 

www.josok.no 
 

Den Norske Bank: 5251.05.10097 
NO 977 032 873 MVA 
 
Kokstad 26.11.2025 
Vår ref.: 3415/TF 
Deres ref.: - 

 
 
 
 
 
VEDR.: FAGNE AS – NY 22 KV-LEDNING LYNGNESET - SKROMME 
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 
Det er tidligere sendt informasjon vedrørende dette prosjektet til grunneiere som er direkte berørt 
av planlagt 22kV-ledning Fjæra – Skromme.                                                                                                                           
I forbindelse med "Forelegging av tiltak" til Etne kommune, vil Fagne nå informere grunneiere som 
bor på strekningen Fjæra – Rullestad om at anleggsarbeidet med legging av jordkabler i området vil 
medføre kortere perioder med stenging av veier og trafikkreguleringer. Dette kan medføre noe 
omkjøring. Graving av kabelgrøfter og legging av jordkabler er planlagt utført i 2026-2027. Det kan 
også bli noen restriksjoner for båttrafikken en kort periode i forbindelse med legging av sjøkabler. 
Sjøkabler skal etter planen legges ut høst 2027. Når entreprenør er valgt vil denne utarbeide skilt/ 
varslingsplaner for anlegget.   

Det er i dag sendt "Forelegging av tiltak" til Etne kommune, Vestland Fylkeskommune samt 
Statsforvalteren i Vestland. 

Foreleggingen kan i sin helhet sees på nettsiden til Jøsok AS: 
- https://josok.no/grunneier-informasjon/ 

 
I forbindelse med planleggingsarbeidet av 22kV luftledning mellom Rullestad og Skromme er det 
foretatt delvis utstikking av trasé og utsetting av peler for nye master. Arbeidet er utført i henhold til 
Lov om eigedomsregistrering § 41 med tilhørende forskrift. Mastepunkt er merket med peler med 
påskrift M (nr.). 

Dersom dere har spørsmål eller kommentarer til dette prosjektet, vennligst ta kontakt med:  
- John Arvid Djupesland, tlf.: 98 23 72 60, e-post: jad@fagne.no 

 
Har dere kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. NVE’s veileder for 
bygging av anlegg i medhold av områdekonsesjon. 

 
 

Med hilsen 
 

  
Torbjørn Finne 

 
  
Gjenpart sendes: Fagne AS ved John Arvid Djupesland 
 



Grunneierliste

Knr Gnr Bnr Fnr And.T And.N Navn
4611 98 2 0 1 8
4611 98 2 0 1 8
4611 98 2 0 1 8
4611 98 2 0 1 8
4611 98 2 0 1 8
4611 98 2 0 1 8
4611 98 2 0 1 16
4611 98 2 0 1 16
4611 98 2 0 1 24
4611 98 2 0 1 24
4611 98 2 0 1 72
4611 98 2 0 1 72
4611 98 2 0 1 72
4611 101 1 0 1 1
4611 101 1 2 1 1
4611 101 2 0 1 1
4611 101 2 1 1 1
4611 101 3 0 1 1
4611 101 3 1 1 2
4611 101 3 1 1 2
4611 101 4 0 1 1
4611 101 5 0 1 1
4611 101 6 0 1 1
4611 101 7 0 1 1
4611 101 8 0 1 1
4611 101 9 0 1 1
4611 101 10 0 1 2
4611 101 10 0 1 2
4611 101 14 0 1 1
4611 101 15 0 1 1
4611 101 16 0 1 1
4611 101 17 0 1 8
4611 101 17 0 1 8
4611 101 17 0 1 8
4611 101 17 0 1 8
4611 101 17 0 4 8
4611 101 18 0 1 2
4611 101 18 0 1 2
4611 101 19 0 1 2
4611 101 19 0 1 2
4611 101 20 0 1 2
4611 101 20 0 1 2
4611 101 22 0 1 1
4611 101 23 0 1 1
4611 101 24 0 1 1
4611 101 26 0 1 1
4611 101 28 0 1 1
4611 101 29 0 1 1
4611 101 32 0 1 2
4611 101 32 0 1 2
4611 101 33 0 1 2
4611 101 33 0 1 2



Grunneierliste

4611 101 34 0 1 1
4611 101 35 0 1 2
4611 101 35 0 1 2
4611 101 36 0 1 1
4611 101 39 0 1 2
4611 101 39 0 1 2
4611 101 40 0 1 1
4611 101 42 0 1 1
4611 101 46 0 1 1
4611 101 47 0 1 1
4611 101 48 0 1 1
4611 101 49 1 1 1
4611 101 50 0 1 2
4611 101 50 0 1 2
4611 101 51 0 1 1
4611 101 52 0 1 2
4611 101 52 0 1 2
4611 101 53 0 1 2
4611 101 54 0 1 2
4611 101 54 0 1 2
4611 101 55 0 1 1
4611 101 56 0 1 1
4611 101 57 0 1 1
4611 101 59 0 1 1
4611 102 1 0 1 2
4611 102 1 0 1 2
4611 102 2 0 1 1
4611 102 2 2 1 1
4611 102 3 0 1 1
4611 102 3 1 1 1
4611 102 6 0 1 2
4611 102 6 0 1 4
4611 102 6 0 1 4
4611 102 7 0 1 2
4611 102 7 0 1 2
4611 102 9 0 1 1
4611 102 10 0 1 2
4611 102 10 0 1 2
4611 102 11 0 1 2
4611 102 11 0 1 2
4611 102 13 0 1 1
4611 102 15 0 1 1
4611 102 15 0 1 1
4611 102 18 0 1 1
4611 102 20 0 1 1
4611 102 21 0 1 2
4611 102 21 0 1 2
4611 102 22 0 1 1
4611 102 23 0 1 1
4611 102 24 0 1 3
4611 102 24 0 1 3
4611 102 24 0 1 3
4611 102 25 0 1 2



Grunneierliste

4611 102 25 0 1 2
4611 102 26 0 1 1
4611 102 27 0 1 2
4611 102 27 0 1 2
4611 103 1 0 1 1
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